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ARA PP Ø125mm, 3.0% Gef.
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Sickerleitung PP Ø125mm, 1.0% Gef.
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Abl.

Abl. Abl. Abl.

KS bestehend
D = -3.53 = 842.52 m ü.M.
E = -7.81 = 838.24 m ü.M.
A = -7.81 = 838.24 m ü.M.
S = -7.81 = 838.24 m ü.M.
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KS Ø80/60
D = -4.30
E = -5.48
A = -5.53
Schachthöhe = 1.23m

KS bestehend
D = -5.63 = 840.42 m ü.M.
E = -7.48 = 838.57 m ü.M.
A = -7.48 = 838.57 m ü.M.
S = -7.48 = 838.57 m ü.M.
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NT -6.55

NT -5.28

NT -5.21

NT -5.305

GT -4.96

NT -5.245

Gefälle 3%
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Quartierstrasse Ried
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Einfahrt
Autoeinstellhalle 1
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Wasserverteilung

Boiler

Speicher
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KS Ø80/60
D = -4.30
E = -7.56
A = -7.61
Schachthöhe = 3.31m

Retentionsanlage
MFH Ried 2a
3.20m x 4.00m x 1.25m
Volumen = 16.00m3

Volumen Soll = 14.86m3

E = -4.97
A = -6.16

Abl.

FS

Abl.

FS

Regenwasserleitung PP Ø125mm, 1.5% Gef.

Sickerleitung PP Ø125mm, 1.0% Gef.

Schlaufschacht Ø60
D = -6.55
A = -7.05
Schachthöhe = 0.50m

Einlaufschacht Ø60
D = -4.47
S = -4.97
Schachthöhe = 0.50m

Einlaufschacht Ø60
D = -5.00
E = -5.45
S = -5.50
Schachthöhe = 0.50m

ES/KS/SS Ø80/60 neu
D = -5.63 = 840.42 m ü.M.
E = -6.43 = 839.62 m ü.M.
A = -6.48 = 849.57 m ü.M.
S = -7.88 = 838.17 m ü.M.
QR Total = 14.99 l/s
Schachthöhe = 2.25m
Berechnung Höhe Abscheidraum:
(0.0150 m3 x 30s) / 0.50 = 0.90m

Regenwasserleitung PP Ø125mm, 4.65% Gef.
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ES Ø60 neu
D = -5.40
A = -5.90
Schachthöhe = 0.50m
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Pumpschacht gem.
Ausführungsplanung
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KS Ø80/60
D = -5.40
E = -6.35
A = -6.40
Schachthöhe = 1.00m

KS bestehend
D = -5.63 = 840.42 m ü.M.
E = -7.48 = 838.57 m ü.M.
A = -7.48 = 838.57 m ü.M.
S = -7.48 = 838.57 m ü.M.

KS Ø80/60
D = -5.63
E = -7.38
A = -7.43
Schachthöhe = 1.80m

Autoeinstellhalle 1
BF:599.62 m2

Technikraum
BF:20.79 m2

Veloraum
BF:64.48 m2

Gang
BF:16.22 m2

Keller 9
BF:18.46 m2

Keller 8
BF:13.05 m2

Keller 7
BF:13.05 m2

Keller 6
BF:13.05 m2

Keller 5
BF:19.10 m2

Keller 10
BF:18.43 m2

Keller 11
BF:18.01 m2

Keller 2
BF:13.88 m2

Keller 1
BF:13.88 m2

Keller 3
BF:13.89 m2

Keller 4
BF:13.89 m2

Trocknungsraum
BF:18.19 m2

Gang
BF:25.88 m2
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KS/SS neu Ø 1.00/60
mit Schachtleiter
D = -4.30 = 841.75 m ü.M.
E = -7.71 = 838.34 m ü.M.
A = -7.76 = 838.29 m ü.M.
S = -8.39 = 837.66 m ü.M.
QR Total = 3.39 l/s
Schachthöhe = 4.09m
Berechnung Höhe Abscheidraum:
(0.0034 m3 x 30s) / 0.79 = 0.13m

KS/SS Ø80/60
D = -3.75
E = -4.83
A = -4.92
S = -6.47
QR Total = 17.49 l/s
Schachthöhe = 2.72m
Berechnung Höhe Abscheidraum:
(0.0175 m3 x 30s) / 0.50 = 1.05m

Drosselschacht Ø80/60
D = -3.75
E = -6.21
A gedrosselt = -6.21 = 839.84 m ü.M.
NÜ = -4.91 = 841.14 m ü.M.
Schachthöhe = 2.46m

Schmutzwasserleitung best.

Schmutzwasserleitung neu

Regenwasserleitung best.

Regenwasserleitung neu

Telefon best.

Elektro best.

Wasser best.

TV best.

Legende Kanalisation:

Legende Werkleitungen:

Telefon neu

Elektro neu

Wasser neu

TV neu

Fernwärme best.

Fernwärme neu
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