
Azienda Acqua Potabile Novazzano

Campionamento e risultati analitici

Sono stati ricercati i metaboliti del Clorotalonil R417888, R471811 e SYN507900.

Contenuto metabolita R471811

Prelievo Pozzo 1 Pozzo 2 Pozzo 3

12.05.2020 0.2 0.13 0.24

23.05.2020 0.239 0.128 0.201

10.06.2020 0.18 0.12 0.22

24.06.2020 0.19 0.11 0.24

23.07.2020 0.21 0.14 0.24

26.08.2020 0.2 0.13 0.24

03.09.2020 0.22 0.15 0.27

I metaboliti R417888 e SYN507900 sono inferiori al limite fissato dall’Opac, pari a 0.1

mg/l. Si riporta per contro l’andamento del metabolita R471811, superiore a 0.1 mg/l in

tutte le misure.
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